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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczamy,  iż  Projekt  Budowlany  pt:  REMONT  POMIESZCZEŃ  KOMPLEKSU  BSL3  –

PRACOWNI BAKTERIOLOGICZNEJ projektowany w miejscowości Puławy przy ul. Lubelskiej 4, ,

dz. nr ewid. 1423/78, Jednostka ewidencyjna: 061401_1 Puławy, Obręb 0001 miasto Puławy,

został  sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  i zasadami  wiedzy technicznej  –

art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze

zmianami).

SPECJALNOŚĆ IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS

ELEKTRYCZNA  tech. Ryszard Dudewicz  GT.4224/24/21/80
INST. ELEKTRYCZNE
Spec.: instalacyjna

ELEKTRYCZNA mgr inż. Janusz Dadun GP.7342/927/97
INST. ELEKTRYCZNE
Spec.: instalacyjna
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Pan Janusz Krzysztof Dadun o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0150/05

adres zamieszkania ul. Rynek 10, 21-300 Radzyń Podlaski

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-XZT-Z1G-CPQ *

Podpis jest prawidłowy



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu jest:

– Zlecenie Inwestora,

– Projekt budowlany – rzut budynku,

– Dane do projektowania – uzgodnienia z Inwestorem

– Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania projektu wchodzi:

– schemat zasilania rozdzielni RG

– instalacja gniazd wtykowych

– instalacja sieci teletechnicznej

– instalacja zasilająca urządzenia techniczne

– instalacja oświetlenia

– instalacja wyrównawcza główna i miejscowa

– ochrona przeciwprzepięciowa

– ochrona przeciwporażeniowa

– instalacja odgromowa

2.3. ZASILANIE

Zasilanie obiektu z sieci energetycznej oraz agregatu prądotwórczego działającego w układzie

SZR zamontowanego w szafie rozdzielczej R/SZR. 

Z wyżej wymienionej szafy należy poprowadzić linię zasilającą do projektowanej rozdzielni RG za

pomocą istniejących przewodów 4xLgY120+Lyżo95 ( zasilających dotychczas szafę TG w pom.  44).

 



2.4. ROZDZIELNI RG

Rozdzielnię główną RG umieszczoną przy w pomieszczeniu gospodarczym tuż przy drzwiach

wejściowych – wyposażyć według schematu E-2 zasilania rozdzielni. Zaprojektowana rozdzielnia służy

do  rozdziału  i  zabezpieczenia  energii  elektrycznej  obiektu.  Należy  wykorzystać  gotową

prefabrykowaną  obudowę  rozdzielczą  z  materiału  termoutwardzalnego  o  następujących

parametrach:

1. Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1.

2. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. II klasa ochronności

3. Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

4. Ilość rzędów: 6

5. Wyposażona w:

- listwę przyłączeniową PE: 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2

- listwy przyłączeniowe N

- wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.

• IP 43 - IK 07 z uszczelką i drzwiami

• IP 40 - IK 08 z drzwiami

• IP 30 - IK 07 bez drzwi

• Przystosowane do montażu DPX 

Szynę PE rozdzielni połączyć  z główną szyną połączeń wyrównawczych, którą należy uziemić.

Z rozdzielni RG wyprowadzić linie kablowe zasilające pozostałe obwody zgodnie z rys E1.

2.5. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Instalację  oświetleniową  w  Ośrodku  Diagnostyki  I  Zwalczania  Zagrożeń  Biologicznych  WIHiE

wykonać  przewodami  YDYpżo  3x1,5mm2  o  izolacji  750V  z zastosowaniem  osprzętu  natynkowo-

wtynkowego wg. rys. nr. E1. Przewody układać bezpośrednio pod tynkiem.

W budynku zaprojektowano oświetlenie sufitowe z zastosowaniem opraw LED, których wygląd

uzgodnić z Inwestorem.

Pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, śluzy, magazynowe, przy drzwiach wyjściowych oraz

nad umywalkami wyposażyć w plafoniery podwyższonej wytrzymałości mechanicznej,  odporne na

warunki zewnętrzne i działanie promieni UV o parametrach:

1.  Źródło światła - LED

2. Moc oprawy – 17 W

3. Strumień świetlny – min. 2140 lx



4. Temperatura barwowa – 4000 K

5.  Skuteczność - min. 124 lm/W

6. Stopień ochrony – min. IP66

7. Zasilanie 220-240 V

8. Żywotność – min. 50 000 h

Pomieszczenia laboratoryjne budynku wyposażyć w oprawy liniowe LED z kloszem mlecznym,

akrylowym, optycznym, odpornym na działanie  promieniowania UV, wykonany z  poliwęglanu PC,

wzmocnione włóknem szklanym 

Podstawowe parametry opraw:

1.  Źródło światła - LED

2. Moc oprawy – 72 W

3. Strumień świetlny – min. 10290 lx

4. Temperatura barwowa – 4000 K

5.  Skuteczność - min. 140 lm/W

6. Stopień ochrony – min. IP66

7. Zasilanie 220-240 V

8. Żywotność – min. 54 000 h

Pomieszczenia  laboratoryjne  dodatkowo  wyposażyć  w  oprawy  bakteriobójcze  bezpośredniego

ł ą ą śdzia ania  bezpowrotnie  dezaktywuj c  bakterie,  wirusy,  ple nie,  grzyby  oraz  wszelkie  inne

mikroorganizmy o parametrach:

1. pobór mocy: 75 VA

2. ęnapi cie zasilania: 230 V 50 Hz 

3. ąelement emituj cy promieniowanie UV−C: 2x30W 

4. ęż ł śnat enie promieniowania UV−C w odleg o ci 1 m : 3,6 W / m2

5. ł śćtrwa o  promiennika : 8000 h

6. dezynfekowana powierzchnia: 18−22 m2

7. ż ść ą śobrót lampy (mo liwo  ustawienia k ta na wietlenia): 200°

8. klasa zabezpieczenia ppor.: I

9. typ obudowy : IP 20

10. ą łrodzaj pracy: ci g a 

11. ł ść ęd ugo  wysi gnika: 120 mm

12. śtyp licznika: z wy wietlaczem 4−polowymolowym



Pomieszczenia biurowe, korytarz  główny i  klatkę schodowa wyposażyć w oprawy oswietlniowe o
parametrach:

1.  Źródło światła - LED

2. Moc oprawy – 27 W

3. Strumień świetlny – min. 4100 lx

4. Temperatura barwowa – 4000 K

5.  Skuteczność - min. 125lm/W

6. Stopień ochrony – min. IP20

7. Zasilanie 220-240 V

8. Żywotność – min. 50 000 h

2.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej budynku w układzie TN-S.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5m2   i YDYpżo 5x4,0m2 o izolacji

750V. Przewody układać bezpośrednio pod tynkiem wg. rys. nr E1.

W  budynku  zastosować  gniazda  podwójne  w  części  biurowej  o  stopniu  ochrony  IP22  i

pomieszczeniach sanitarnych i laboratoryjnych o stopniu ochrony IP44, gniazda 3-f o IP44.

Wysokość montażu gniazd wtykowych i wypustów mierzona od wykończonej podłogi do środka

puszki wynosi 0,3 m w części biurowej, w części laboratoryjnej 0,3 m i 1.1 – 1.2 m (wysokość montażu

w  konkretnych  miejscach  należy  w  trakcie  realizacji  uzgodnić  z  Inwestorem,  z  uwagi  na  fakt

zastosowanych urządzeń). 

2.7. OCHRONA WYRÓWNAWCZA

W budynku należy wykonać szynę wyrównawczą bednarką ocynkowaną FeZn 25x4. Do szyny

wyrównawczej należy podłączyć wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaże, półki), zaciski PE w

rozdzielnicach,  konstrukcje  stalowe  wyposażenia  technologicznego  budynku,  rurociągi  metalowe

technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szynę wyrównawczą należy uziemić.  Wykonać połączenia

wyrównawcze lokalne przewodem DY 4 i 2,5mm2/RB p/t.  Rezystancja R<10 Ω.



2.8. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA

Jako  dodatkową  ochronę  przeciwporażeniową  dla  instalacji  w  budynku  projektuje  się

samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  układzie  TN-S  za  pomocą  zabezpieczeń  przetężeniowych

(wyłączniki  samoczynne  z  wyzwalaczami  nadprądowymi)  i  urządzeń  ochronnych

różnicowoprądowych reagujących na pojawienie się prądu upływu (wyłączniki różnicowoprądowe).

Jako ochronę przepięciową zastosowano ochronniki kl. II zamontowane w RG.

2.9. WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY PRĄDU

Budynek   wyposażony  w przeciwpożarowy wyłącznik  prądu usytuowany przy  głównych drzwiach

wejściowych do budynku.

2.10. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje  się  wykonanie  sieci  strukturalnej  obsługującej  komputery,  czujniki,  kamery,

zabezpieczenia  wejściowe  za  pomocą  przewodów  UTP  kat.  min.  6  oraz  zabezpieczeń

przeciwpożarowych przewodami PH90 HTKSHekw 4x2x0,8. Instalacje wykonać zgodnie z rys. E3 

2.12. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI – BILANS MOCY

Moc szczytowa:

gniazda Pi =  72,0 kW 
oświetlenie Pi =    1,9 kW 

Suma Pi =   73,9 kW

Zasilanie obiektu:
Przyjęto współczynnik jednoczesności kj=0,7

Moc obliczeniowa: Ps =  51,7 kW

Prąd obciążenia:

I
n
=

P
s

√3×U n
×cos ϕ

=
51700

√3×400×0 ,95
=79 ,00 A

Spadek

napięcia:

dU% = 
100 x 51700 x 5

 = 0,02 %
56 x 120 x 400 x 400

warunek spełniony



2.11. UWAGI KOŃCOWE

-  Instalację  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  instalacji
elektrycznych.

-  Wykonać  dokumentację  powykonawczą  i  dołączyć  pomiary  wykonanej  instalacji
elektrycznej
– Projektowane  instalacje  w  budynku  są  instalacjami  zalicznikowymi  i  nie  podlegają

uzgodnieniu w ZE.



3.  INFORMACJA BIOZ

Obiekt:

Remont pomieszczeń kompleksu BSL3 

– pracowni bakteriologicznej

Adres

 obiektu:

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE

ul. Lubelska 4, 24-110 Puławy, dz. nr ewid. 1423/78

Inwestor:

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. Generała Karola Kaczkowskiego

ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

3.1. Adres

3.2.  projektanta:

Ryszard Dudewicz

upr. bud.GT.4224/24/24/80

3.3. Dane

3.4.  projektanta:

Ryszard Dudewicz

 zam. ul. targowa 6; 08-110 siedlce

3.5. Podpis i pieczątka

3.6.  projektanta

Międzyrzec Podlaski, kwiecień 2019 r.



3.7. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA

Zamierzeniem  budowlanym,  dla  którego  opracowano  niniejszą  informację  jest  instalacja
elektryczna nn do budowy budynku.

Zakres realizacji robót:
– montaż rozdzielni 
– montaż w rozdzielni zabezpieczeń 
– montaż instalacji elektrycznej w budynku wraz z tablicami bezpiecznikowymi.

Kolejność realizacji robót:
– ułożenie kabli instalacyjnych i montaż rozdzielni głównej i tablic bezpiecznikowych,
– montaż osprzętu elektrycznego,
– montaż instalacji odgromowej,
– wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji 

3.8. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek laboratorium

3.9. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Inwestycja nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na działkach przyległych do 
terenu inwestycji.

3.10. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ 
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Zagrożenie podczas prac na wysokości przy układaniu instalacji oświetleniowej i zasilającej
urządzenia elektryczne. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie:
– stłuczeniem,
– skaleczeniem,
– porażeniem prądem elektrycznym,
– poparzeniem,
– upadkiem,

Czynności  przewidywane  w  trakcie  budowy  należy  sklasyfikować  względem  ryzyka  i
zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

3.11. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym
prac wskazać miejsce występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni:
– posiadać aktualne badania lekarskie,
– posiadać  odpowiednie  zaświadczenia  kwalifikacyjne  (w  zależności  od  rodzaju  wykonywanych

prac),
– posiadać poświadczenie szkolenia okresowego BHP,



3.12. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE , W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80
poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na:
– Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,
– Wyłączenie urządzeń przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia),
– Uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione,
– Wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,
– Zastosowanie  narzędzi  i  sprzętu ochronnego,  posiadających aktualne świadectwa i  oznaczenia

prób okresowych w zakresie określonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.
– Sprawdzanie stanu technicznego narzędzi  pracy i  sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego

użyciem,
– Sprawdzenie  poprawności  wykonania  przerw  izolacyjnych  w  obwodach  wyłączanych  spod

napięcia.
– Zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia,
– Sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie,
– Uziemienie wyłączonego obwodu,

Prace  powinny  być  wykonywane na  podstawie  polecenia  pisemnego.  Polecenie  powinno
zawierać:
– zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,
– środki i warunki bezpiecznego wykonania prac,
– liczbę pracowników skierowanych do pracy,
– dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację

i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, kierownika robót,
– planowane przerwy w pracy,

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie z
wymaganiami  Polskich  Norm,  obowiązujących  przepisów,  instrukcji  eksploatacji  oraz  wytycznych
Inwestora.

3.13. PRZEPISY ZWIĄZANE

– Ustawa z dn.07.07.1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dn.10.04.1997 – Prawo energetyczne  z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYMAGANE JEST OPRACOWANIE PLAN BIOZ.

………………………………………………………..



4. RYSUNKI TECHNICZNE










